AUTONOME PROVINZ BOZEN - SUDTIROL PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Mitterer Herta
Nussbaumer Dietmar

0 Mai 2022 Oberhéller Alberta Erstellung laut aktualister

Eisenstecken Monika Vorlage
Mitglied der Notfalleinsatzgruppe
Verwahrer, Mitglieder der
Notfalleinsatzgruppe Anpassungen an das MD
Mitterer Herta 01.09.2022 und MD
1 Oktober 2022 Nussbaumer Dietmar 02.09.2022
Oberholler Alberta Anpassung laut neuer Vorlage

Eisenstecken Monika
Verwahrer, Mitglieder der
Notfalleinsatzgruppe
2 Oktober 2023 Nussbaumer Dietmar
Oberhdller Alberta
Eisenstecken Monika
Verwahrer, Mitglieder der
Notfalleinsatzgruppe
3 September 2024 Nussbaumer Dietmar
Oberhdller Alberta
Eisenstecken Monika
Verwahrer, Mitglieder der
Notfalleinsatzgruppe
4 Oktober 2025 Nussbaumer Dietmar
Oberhdller Alberta
Eisenstecken Monika
Brandschutzprojekt Heizraum — Ing. Ernfried Obrist vom 04.09.1996 behalt laut Vermerk *
weiterhin seine Glltigkeit — liegt in der Schule auf
Brandschutzprojekt — Vorbestand der Schule — per.ind. giovanni Battista Maccari und per.ind.
Mario Duches vom 21.08.2000 behalt laut Vermerk * weiterhin seine Gultigkeit — liegt in der Schule
auf
Brandschutzprojekt * — Ing. Federspieler — Nr. 001/10 vom 15.01.2010 — fiir den Umbau und
Erweiterung der Aula Magna (Kultursaal) in der deutschsprachigen Mittelschule - liegt in der Schule
auf
Brandschutzprojekt - Ing. Federspieler — Nr. 200725 vom 20.02.2015 — der bestehenden
Turnhalle - liegt in der Schule auf, zusatzlich Schreiben der Gemeinde Eppan-Amt fur
Wirtschaftsdienste von 2015 dass Vereine im Gemeindeamt um Bewilligung ansuchen miissen und
dort das Gutachten ausgehandigt erhalten

Aktualisierung Sj. 2023/24

Aktualisierung Sj. 2024/25

Aktualisierung Sj. 2025/26

Brandschutztagigkeit im Gebaude:

Hauptbrandschutztatigkeit:

Nr. 85 — Schulen aller Art — It. Projekt maximal 450 Personen

Nebentatigkeit im restlichen Gebdudekomplex:

Nr. 91 — Heizraum mit Methangasbefeuerung und einer Feuerleistung von 120 kW
nr. 83 — Versammlungssaal mit mehr als 100 anwesenden Personen

Eigener Brandabschnitt im Schulbebaude: Mensa mit Kiiche, Zubau, Kultursaal

Rev. 2 - 08.2022
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Der Notfallplan ist in Ubereinstimmung mit den Kriterien der Ministerialdekrete vom 03.08.2015 (codice
prevenzione incendi), 01.09.2021 (decreto controlli), 02.09.2021 (decreto gestione) und 03.09.2021
(decreto minicodice) ausgearbeitet worden.

Der Notfallplan enthéalt die Beschreibung des Gebédudes, der durchgefiihrten Tatigkeiten, des
angenommenen Personenandrangs und der zur Verfigung stehenden Brandschutzmittel und
bezieht sich auf die Struktur des Gebadudes (Brandabschnitte, Ausgange, Fluchtwege usw.), die
Ausristungen (Brandmelde- und Loéschanlagen) und die Organisation (Kommunikationsmittel,
ausgebildetes Personal usw.).

Alle Bediensteten sind iber die Mallnahmen, die im Notfall durchzufiihren sind, informiert. Neu
angestellte Bedienstete werden Uber die Fluchtwege informiert, sofern die Raumungsiibung bereits
stattgefunden hat bzw. erst zu einem spateren Zeitpunkt durchgefiihrt wird.

Es wird daran erinnert, dass in einem Notfall der Gebaudeverwahrer zu informieren ist.

Da es sich um ein Publikumsverkehr gedffnetes Gebaude bzw. um ein groRes / komplexes Gebaude
handelt, ist dem Plan auch eine wie vom Ministerialdekret vom 02.09.2021 (decreto ,,Gestione“ — Punkt
2.2 — Komma 3) vorgesehene Planimetrie mit folgenden Inhalten beigeflgt:

e Die Fluchtwege und die Brandabschnitte

e Den Standort der Brandschutz und Loscheinrichtungen (Feuerléscher und Wandhydranten)

» Den Standort des Elektro-Not-Ausschalters, der Absperrventile fiur die Wasserversorgung sowie
Gas und andere brennbare Flussigkeiten

Den Standort der spezifischen Risikolokale

Den Standort der Erste-Hilfe Einrichtungen

Die Aufziige welche im Brandfall beniitzt werden dirfen

Den Standort der Alarmknopfe und Brandmeldezentrale

Die Planimetrie, welche im Gebaude aufgehangt ist, enthalt zusatzlich folgendes:
e Die Lage des Sammelplatzes
e Den aktuellen Standort des Betrachters (,Sie befinden sich hier®)
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11 Brand und Rauchentwicklung

Die haufigsten Brandursachen und -gefahren sind:

e Lager von entzindlichen Substanzen (z.B. Putzmittel) und brennbaren Substanzen (z.B. Papier) in
nicht geeigneten Orten (z.B. in technischen Sonderrdumen, im Lokal des Hauptelektrokastens)

e Anhaufung von Abféllen, Papier oder anderem brennbarem Material, das zufallig oder vorsatzlich
entziindet werden kann (z.B. Abfallkiibel)

e Verwendung von defekten oder nicht zweckmaBig geschitzten elektrischen Anlagen und
Ausrustungen

e Reparaturen und Veranderungen an elektrischen Anlagen, die von nicht qualifiziertem Personal
durchgefiihrt werden

e Vorhandensein von elektrischen Geraten, die auch bei Nichtanwendung unter Spannung stehen
(z.B. Kaffeemaschine)

e Nicht korrekte Verwendung von tragbaren Heizgeraten (z.B. elektrische Ofen)

e Versperrung der Belliftungsoffnungen der Heizgerate, Maschinen, elektrischen Gerate und
Blrogerate

¢ Vorhandensein von freien Feuerquellen in verbotenen Zonen (z.B. angeziindete Zigaretten und
Kerzen)

¢ Nachlassigkeit der Auftragnehmer oder der Zusténdigen fir die Wartung (z.B. Funken erzeugende
Arbeiten wie Schleifen oder Schweil3en in Anwesenheit von brennbarem entziindlichem Material)

e Vorsatzliche Brandstiftung

Aufgrund des Vorhandenseins von entziindlichem Material und Zindquellen kénnen folgende Lokale
als Risikolokale bezeichnet werden:
o I

Die oben angegebenen Lokale bilden jeweils einen / keinen eigenen Brandabschnitt. Ein eventueller
Brand und die entsprechende Rauchbildung kénnen sich somit nur nach einer gewissen Zeit / relativ
schnell ausbreiten.

1.2 Vorhandensein eines Sprengkorpers (Bombenalarm)
Die Meldung eines Bombenalarms bzw. das Vorhandensein eines Sprengkodrpers kann nicht
ausgeschlossen werden.

1.3 Defekte an Anlagen (Gasaustritte, Explosionen, Wasserschéaden)

Fehlfunktion technischer Anlagen (z.B. Elektroanlagen). Es kann zu Defekten an den
Verteilungsanlagen wie Gasaustritte, Austritt von gefahrlichen Stoffen und Explosionen sowie auch zu
Wasserschaden kommen.

1.4 Erdbeben
Méogliche Auswirkungen eines Erdbebens werden berlcksichtigt.

1.5 Uberschwemmungen, Murenabgange, Wasserschaden
Mogliche Auswirkungen von Uberschwemmungen, Murenabgadnge und Wasserschaden werden
bertcksichtigt.

1.6 Vorfélle in Laboratorien / Werkstétten / Praxisraumen
Mégliche Vorfalle in Laboratorien, Werkstatten und Praxisrdumen in Zusammenhang z.B. mit
Chemikalien und menschlichem Fehlverhalten werden berticksichtigt.

1.7 Medizinischer Notfall bzw. Unfall / Verletzung einer Person
Die Erstversorgung von verletzten Personen oder anderen, die Erste-Hilfe brauchen wird bertcksichtigt.
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Bezeichnung des Gebaudes: Mittelschule Eppan
Adresse: 39057 St.Michael/Eppan — Kapuzinerstralte 21
Anzahl der Uberirdischen Stockwerke: 3

Anzahl der halb-unterirdischen Stockwerke: 1
Eigentimer des Gebaudes: Gemeinde Eppan
Verwahrer des Gebaudes: Gemeinde Eppan
Bestimmung des Gebaudes: Mittelschuel

Andere im Gebaude anwesende Korperschaften / Private: Hausmeisterwohnung, Schulausspeisungs-

dienst, Kultursaal, Turnhalle - auRerschulisch genutzt

21 Zusammensetzung der Stockwerke

>

UNTERGESCHOSS

Turnhalle

3 Gerateraume

Abstellraume - Putzmittelraume

Bellftungsraum

Toiletten und Nasszellen

Archiv

>

Ausweichklassenraum

Chillraum — Bucherlager

Gruppenraume — von Lehrpersonen
mit Schiler*innen genutzt

Serverraum und PC-Nebenraum

EDV-Raum

Multimediaraum

Filmraum

Aufzugschacht

Maschinenraum Aufzug

Technikraum 1 und 2

Materialraum Technik

Holzschneideraum

AN 2R 2R 2R AR 2R AR 2K 28 28 20 2R 2R AR AR AR 2R 2K 7

Raum fir Brennofen

A

P

PARTERRE

=>» Triblne Turnhalle - teils

= Umkleiderdume Turnhalle und
Duschen und Toiletten

= Toiletten

= Vorraum — Eingangsbereich — Gang

= Portiersloge

=>» Bilro: Vizedirektion — Direktion -

Buchhaltung — Sekretariat

Besprechungszimmer

Arztraum

Lehrerzimmer

Aufzugsschacht

Lagerraum bei Aufzug

AR A AR AR

Foyer Aula Magna /nicht zustandig

Seite 6/34
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D-Trakt — Zubau
Laborraum 1 und 2 und Vorbereit-
ungsraum Labor

Spezialraum Kunst

Gang

Toiletten

Aufzugschacht

Lagerraum Zugang Fahrstuhl

AR 2R 2K K 2 7

ERSTER STOCK

13 Klassenraume
Toiletten

Gang und Stiegenhaus
Aufzugsschacht
Abstellraum Putzmaterial
Gruppenraum 2 und 3
Hausmeisterwohnung

VIV VIV

D-Trakt — Zubau
Abstellraum
Terrasse

Gang und Treppe
Toiletten
Aufzugschacht
Materialraum Kunst
2 Klassenraume
Spezialraum Kunst

AR AR AR AR 2R 2K AL

ZWEITER STOCK

3 Klassenraume

Musikraum 1 und Musikraum 2
Gruppenraum

Stiegenhaus

Aufzugsschacht

Toiletten

>
A

W Y

;
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2.2 Personenandrang

STOCKWERK
ey

i

(E

ANZAHL DER
PERSONEN

ANZAHL DER
BEDIENSTETEN MIT

EINSCHRANKUNGEN

G|

ANWESENHEIT VON
KUNDEN (Geschitzte
Anzahl)

Untergeschoss

2 LP Turnhalle
4 LP Technik
mit Schiler*innen
EDV-Film-Chillraum
LP mit Schiler*innen
Gruppenraum-LP
Schulwarte

Erdgeschoss

ca 10-12 Personen

Direktion, Verwaltung,
Buchhaltung, Portiersloge

alle Lehrpersonen im
Lehrerzimmer (max. 70)

Schiler*innen in
Umkleideraumen und
Labors mit LP
Schulwarte

10

(Eltern,Lieferanten, Mitarbeiter
Gemeinde und Firmen)

Ergschoss — D-Trakt

teils Schiler*innen und
Lehrpersonen
Labors und Kunstraum

Erster Stock

ca 320
(12 Klassen mit Lehr-
personen, Bibliothek)
Schulwarte

Erster Stock — D-Trakt

ca 80
(2 Klassen mit Lehr-
personen, Spezial-
raum Kunst)
Schulwarte

Zweiter Stock

ca 110 Personen
4 Klassen mit
Lehpersonen
Schiler*innen mit LP
im Musikraum

Schulwarte

Insgesamt maximal 450 - 10
23 Lokale mit spezifischem Risiko und Brandabschnitte
Folgende Lokale mit spezifischer Gefahr sind vorhanden:
e Archive
e Labore
e Heizzentralen
e  Werkstatten
e Bibliotheken
e  Turnhalle
e Kiche (Zustandigkeit Gemeinde Eppan)
e  Speisesaal — Mensa (Zustandigkeit Gemeinde Eppan)
e  Kultursaal — Aula Magna (Zustandigkeit Gemeinde Eppan)

24 Externes StraBennetz und Zuginge

Das Gebaude ist von folgenden Stralen bzw. Platzen umgeben:
e Im Norden: 6ffentlicher Gehweg

Im Osten: Pausenhof, grenzend an Obstwiesen
Im Siiden: Rampe und Zufahrt Kiiche und Kultursaal, Pausenhof, grenzend an Obstwiesen
Im Westen: 6ffentliche verkehrsverminderte Stralle
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Zugang des Gebaudes:

Die AulRentiiren haben eine Breite von mindestens 1,2 m. Im Erdgeschoss gibt es 4 Ausgénge mit einer
Gesamtbreite von 6,40 m (>450 Personen), die sich an den entgegengesetzen Stellen befinden. Der
Abstand der Notausgange von den Stiegen betragt 15 m. Alle Tiren, die fir den Durchgang vonmehr
als 50 Personen dienen, sind mit Panikbeschlagen versehen. Alle Ausgane bestehen aus ein- oder
zweifligeligen Turen, die mit leichtem Druch nach auBen in Fluchtrichtung aufgehen, Tiren, die sich
auf interne Fluchtkorridore 6ffnen, sind so gestaltet, das sie die Durchgangsbreite der Gange nicht
reduzieren.

25 Vertikale Verbindungen

Jedes Stockwerk, das fir Schulzwecke verwendet wird, hat 2 voneinander unabhangige Ausgange. Der
grélte Abstand zwischen der Tir eine jeden raumes und der am nachsten liegenden Treppe betragt
weniger als dreiBig Meter bis zur nachsten Treppe.

Die Stockwerke des Gebaudes sind durch folgende Treppen verbunden:

A. TREPPEN -innen

Das offene Treppenhaus Nord verbindet das Erdgeschoss mit dem 1. Stock und mit ®

dem Untergeschoss.

Das offene Treppenhaus Sid verbindet das Erdgeschoss mit dem Untergeschoss, mit —
dem 1. Stock und weiter mit dem 2. Stock und ab dem 1. Podest mit dem Zubau D- ]
Trakt Gber eine weitere Treppe. | |
Eine weitere Treppe im Neutrakt verbindet Parterre, Erdgeschoss und 1. |

Obergeschoss. Diese Treppe  fUhrt  auch zum Speisesaal des T
Schulausspeisungsdienstes und in die Kiiche (keine Zustandigkeit der Schule).

Der Zugang zum Treppenhaus erfolgt auf jedem Stockwerk durch Fluchttiren, die mit Panikbtigel und
Selbstschliel3vorrichtung ausgestattet sind und einen Feuerwiderstand von REI 60 aufweisen.

Die Treppen haben eine Fluchtkapazitat von 540 Personen und haben eine Breite von 2,2 m, 1,5 me
und 1,7 m. Der Abstand der Notausgangen von den Stiegen betragt 15 m.

Es sind im gesamten alten Schulbereich mindestens zwei unabhangige Ausgange vorhanden.

Die bestehenden Treppenhduser sind mit einem Luftungsfenster mit einer Mindestflache von 1/20 der
Stiegenhausgrundflache natirlich befliftet, welches vom Eingangs- oder Treppenzugangsbereich aus
geoffnet werden kann. Die Lange der Fluchtwege bis zum nachsten sicheren ort betragt nicht mehr als
45 Meter.

B. EXTERNE TREPPE

Vom 2. Obergeschoss fuhrt eine externe Nottreppe (Metall) in den Innenhof D-Trakt. Vom 1.
Obergeschoss D-Trakt fuhrt diese Treppe ebenfalls in den Innenhof tUber die Terasse. Die Terassenture
ist kein Fluchttir, sondern abgesperrt.

Es fUhrt keine externe Treppe vom 1. Obergeschoss Altbau ins Freie.
Die Stockwerke sind zudem mit einem Aufzug verbunden:

AUFZUG

Ein Aufzug verbindet alle Stockwerke vom Untergeschoss bis zum 2. Oberschoss.

Ein weiterer Aufzug verbindet den Zubau (D-Trakt) vom UG (Bereich Schulsausspeisungsdienst, keine
Zustandigkeit Schule) mit dem 1. OG.

Ein Treppenaufzug verbindet die Turnhalle mit dem UG.

Kein Aufzug darf im Notfall nicht beniitzt werden, da er nicht brandgeschutzt ist.

I
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2.6 Sichere Orte
Im Gebaude sind keine Bereiche vorhanden, die von einem Brandschutzprojektanten als ,sichere Orte*
klassifiziert worden sind.

2.7 Sammelplatz
Der Sammelplatz befindet sind hier: Pausenhof

Er liegt in der Nahe des Gebaudes, ist von allen Notausgangen leicht erreichbar
und stellt einen sicheren Ort dar. Die Tatigkeiten der Einsatzkrafte werden durch
seine Lage nicht eingeschrankt. Er ist entsprechend beschildert:

2.8 Ausgdnge

Folgende Zugéange inklusive Nebenzugange des Gebaudes sind Notausgange:
Turnhalle: 2 voneinander unabhangige gegeniberliegende Notausgange
Erdgeschoss: 4 Notausgange

2. Obergeschoss: Notausgang liber die Nottreppe

Mensa und Aula Magna: keine Zustandigkeit

29 Zufahrten zum Gebaude fiir die Einsatzfahrzeuge
Die Zufahrt fir die Einsatzfahrzeuge hat folgende Eigenschaften:
Eigenschaften Empfohlene Mae Vorhandene MaRe Feiisruehirsitafie
Breite der Zufahrt 3,5 Meter Die einzelen MaRe sind im Brand-
Freie Hohe der Zufahrt | 4,0 Meter schutzprojekt nicht angefiihrt. _._
Umkehrradius 12,0 Meter Der Zugang / die Zufahrt der Einsatz-
Neigung nicht tber 15% fahrzeuge der Feuerwehr erfolgt Uber

die Kapuzinerstraflte und ist problemlos
gewahrleistet unter Einhaltung aller
vorgeschriebenen Parameter (Breite,
Hohe, Wenderadius, Achslasten usw.),
sodass eventuell mindestens zwei
Fassaden mit der Drehleiter der
Feuerwehr erreicht werden kdnnen.

Alle Klassenzimmer und Aufenthalts-
raume sind von den Einsatzrdumen
leicht erreichbar und haben eine Brand-
schutzhéhe von weniger als 22 m uber
dem Zufahrtsniveau.

Weitere Raume fir Schulzwecke sind im
Zubau untergebracht, in dem auch
andere Tatigkeiten wie z.B. eine Mensa
und eine Aula Magna untergebracht
sind. Die Verbindungen mit den oben
genannten R&umen  sind Uber
Verbindungselemente, welche eine den
realisierten  Brandabschnitten  ent-
sprechende Brandklasse aufweisen.

Im Schulhof Ostlich des Schulgebaudes
ist die Sammelstelle mit direktem
Zugang zur KapuzinerstralRe in der
GréRe von ca. 2000m? vorgesehen,
welche fir eine Evakuierung voll-
kommen ausreicht, so dass die
Sicherheit der Personen gewahrleistet
ist und die Einsatztatigkeit nicht
behindert wird.

Belastbarkeit der Zone | 20 Tonnen

210 Loschmittel

Lage, Anzahl und Art der Loschmittel:

Im Erweiterungsgebaude und in der Aula Magna wurden 10 Feuerloschkasten mit Loschhaspein
installiert, mit denen jeder Bereich leicht erreichbar ist. Die Funktion der Loschhaspeln wurde an 2 m
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am ungunstigst gelegenen Ort in Betrieb genommen und sowohl Férdermenge als auch Druck in der
Spritzlanze Uberprift. Es liegt ein Protokoll dazu in der Gemeinde auf.

Auflerdem sind im Gesamtgebaude 57 zugelassene Handfeuerléscher sichtbar und leicht zuganglich
in der Nahe der Treppenhaduser und der Gange installiert, die zu den verschiedenen Raumen fiihren.
Der maximale Abstand zwischen den Geraten ist nie groRer als 25 Meter. Es sind Feuerldscher der
Klasse 31 A 144 BC, fir nicht mehr als 250 m? FulRbodenflache pro Feuerldéscher vorhanden. Alle
Feuerldscher werden entsprechend den geltenden Vorschriften regelmafig gewartet und sind mit dem
entsprechenden Wartungsvermerk und -datum versehen. Die Organisation und Durchflihrung der
Wartung obliegt der Gemeinde Eppan und liegt nicht im Verantwortungsbereich der Schule.

Im bestehenden Schulgebaude waren bereits 11 flichendeckende Hydranten mit einer
Mindestférdermenge von 120 It/min. und einem Mindestdruck an der Miindung von 2 bar installiert.
Turnhalle: Wassergespeiste Léschanlage mit drei Hydranten und 7 tragbaren Feuerldschern

Im Hofbereich vor dem Haupteingang ist ein Oberflurhydrant vorhanden und mit entsprechendem
Schild gekennzeichnet.

FEUERLOSCHER ]
STOCKWERK (Gewicht — Typ - HYDRANTEN LOSCHANLAGEN
. Loéschkapazitat) v
ﬂ Ml 21
4
- | ¥ } (4 4 . » »

Klasse 31 A 144 BC
Untergeschoss 6+1 2 -
(+1im UG.09.02 ab 22.03.2024)

7 tragbare Feuerloscher wassergespeiste

Turnhale e S ‘ Loschaniage
EG Klasse 314A 144 BC 3 )
106G Klasse 314A 144 BC 4 )
20G Klasse 312A 144 BC > )
EG-D-Trakt Klasse 312A 144 BC ]

1 OG D-Trakt Klasse 312A 144 BC 1

Planimetrie mit Angabe der L6schanlagen pro Stockwerk (siehe verlinkt):

M:\Office Dateien\Sicherheit\Notfallplan neu\Mittelschule\4-Variante Brandschutz-10G.pdf

M:\Office Dateien\Sicherheit\Notfallplan neu\Mittelschule\4-Variante Brandschutz-20G.pdf

M:\Office Dateien\Sicherheit\Notfallplan neu\Mittelschule\4-Variante Brandschutz-EG.pdf

M:\Office Dateien\Sicherheit\Notfallplan neu\Mittelschule\4-Variante Brandschutz-KG.pdf

M:\Office Dateien\Sicherheit\Notfallplan neu\Mittelschule\Brandschutzprojekt-Heizraum.pdf

2.1 Brandmelde- und Alarmanlagen

Im Schulgebdude wurde eine flachendeckende ortsfeste Brandmeldeanlage mit opitschen
homologierten Rauchmeldern installiert.

Turnhalle: akustische Meldeanlage im Lokal, die die Gaste im Inneren sowie auf3erhalb des Gebaudes
allarmiert.

Im Kultursaal ist der Alarm, ausgeldst im Bereich des Schulgebaudes, nicht horbar, gemeldet an die
Gemeinde Eppan seit dem Jahr 2019 in regelmafigen Abstanden, eine Riickmeldung steht noch aus.


file://///ISI-A/Data/prov.bz/LaSIS/151600/Roles/LaSIS%20Administration/Office_Dateien/Sicherheit/Notfallplan%20neu/Mittelschule/4-Variante%20Brandschutz-1OG.pdf
file://///ISI-A/Data/prov.bz/LaSIS/151600/Roles/LaSIS%20Administration/Office_Dateien/Sicherheit/Notfallplan%20neu/Mittelschule/4-Variante%20Brandschutz-2OG.pdf
file://///ISI-A/Data/prov.bz/LaSIS/151600/Roles/LaSIS%20Administration/Office_Dateien/Sicherheit/Notfallplan%20neu/Mittelschule/4-Variante%20Brandschutz-EG.pdf
file://///ISI-A/Data/prov.bz/LaSIS/151600/Roles/LaSIS%20Administration/Office_Dateien/Sicherheit/Notfallplan%20neu/Mittelschule/4-Variante%20Brandschutz-KG.pdf
file://///ISI-A/Data/prov.bz/LaSIS/151600/Roles/LaSIS%20Administration/Office_Dateien/Sicherheit/Notfallplan%20neu/Mittelschule/Brandschutzprojekt-Heizraum.pdf
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Die ausgehdngten Fluchtplane im Mittelschule-Gebaude sind teils nicht aktuell, gemeldet an die
Gemeinde Eppan und dem Zustangigen, Ing. Pezzetta Stefano, seit dem Jahr 2019 in regelmafigen
Abstanden, eine Rickmeldung steht noch aus.

Die Auflistung ,Serien-Nummer Rauchmelder — Raum’, erstellt von Nicom Securalarm, ist nicht aktuell,
da die Klassenbezeichung und nicht die Raum-Nr. angefluhrt wird, erste Mitteilung an die Zustéandigen
im Jahr 2021 von seiten der Firma Technodigital (Manuel Dal Pai) und erneute Mitteilung an die
Gemeinde Eppan mit der Bitte um Aktualisierung im Juni 2023 meinerseits. Die Schule wurde am
13.06.2023 davon in Kenntnis gesetzt, da im Zuge des Fehlalarms, ausgeldst in der Vereinskliche
wahrend Filmaufnahmen des Tourismusvereins, die Listen von 2015 gemeinsam angeschaut wurden.
Auch die Programmierung der Anlage wird mit Klassenangabe anstatt mit Raumnummer erfolgt sein.

STOCKWERK ALARMKNOPFE (Anzahl) RAUCHMELDER
= -
- @ o
m $5¢

UNTERGESCHOSS 3 I
EG 4 I
0G 1 4 I
0G 2 2 i
EG - D-Trakt 2 I
OG 1 - D-Trakt 2 i
Turnhalle 4 I

212 Raumungssignal
Das Raumungssignal kann von jedem Alarmknopf aus betatigt werden bzw. ertont

automatisch Uber die Brandmeldeanlage. Es ertdnt nur das Signal (es wird keine
Lautsprecherdurchsage vorgenommen).

2.13 Aufhebung des Alarms

Das Gebaude besitzt keine Anlage, die die Aufhebung des Alarms signalisiert. Das Mitglied der
Notfalleinsatzgruppe gibt den Bediensteten seines Stockwerkes Bescheid, dass der Notfall beendet ist
und dass es maoglich ist, wieder in die eigenen Biros zurlickzukehren.

3.1 Alarmierung und Mitteilung eines Notfalls
Siehe auch schematische Darstellung auf der nachsten Seite

> Interne Meldunﬁ eines eventuellen Notfalls

. Direkt an die Feuerwehr (wenn
Automatisch Von den Rauchmeldern (
verbunden)
Manuell (miindlich Von der Person, die eine An ein Mitglied der
oder durch . . .
. Gefahrensituation bemerkt hat Notfalleinsatzgruppe
Alarmknépfe)
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» Meldung eines Notfalls von einem Mitglied der Notfalleinsatzgruppe bzw. die Weiterleitung

des internen Notfalls

Telefonisch

Mitglied der Notfalleinsatzgruppe

Bewertete Situation (auch
mitteilen, ob Rettungssanitater
bendtigt werden und / oder die
Raumung des Gebaudes

erforderlich ist)

e Andie Feuerwehr
An den Gebaudeverwahrer
An die Mitglieder der
Notfalleinsatzgruppe der anderen
Stockwerke, wenn notwendig

> Aufhebung eines Fehlalarms

Telefonisch

Von einem Mitglied der
Notfalleinsatzgruppe nach
Feststellung, dass es sich um
einen Fehlalarm handelt

An die Feuerwehr
automatische Meldung)

(falls

An den Gebaudeverwahrer

» Raumungssignal

Automatisch

Von den Rauchmeldern

An das gesamte Gebaude oder Teile
davon (und ev. an die Feuerwehr)

Alarmknopf

Vom Mitglied der
Notfalleinsatzgruppe

An das gesamte Gebaude oder Teile
davon

» Mitteilung der notwendigen Informationen bei Eintreffen der Ersthelfer (Feuerwehr /
Sanitater

Miindlich

Mitglied der Notfalleinsatzgruppe

Feuerwehr

Gebaudeverwahrer

Sanitater

Seite 13/34




Notfallplan laut Ministerialdekret vom 02.09.2021 und GvD. 81/2008

Seite 14/34

3.2 Schematische Darstellung zur Mitteilung eines Notfalls

mittels Brandmeldetaster

MANUELLE MELDUNG

AUTOMATISCHE MEL
(Alarmknépfe) mittels Rauchmelder g

\ /

RAUMUI\t‘G.SSIGNAL

KONTROLLE
BRANDMELDEANLAGE

- X

[ GEBAUDEVERWAHRER ]

— O

FEUERWEHR
SANITATER

Um die Sicherheit zu gewahrleisten, wird folgendes garantiert:
Die Anwesenheit des Gebaudeverwahrers, eines Stellvertreters oder vom Gebaudeverwahrer

beauftragte Person.

Die Anwesenheit einer ausreichenden Anzahl von Brandschutz- und Erste-Hilfe-Beauftragten

Die Meldung von Anderungen der Telefonnummern (Blronummer) der Mitglieder der

Notfalleinsatzgruppe an alle Bediensteten

Die Funktionsfahigkeit und Nutzbarkeit der Telefonlinie (Leitung muss frei sein) zur Mitteilung des

Notfalls, eventuell das eigene Mobiltelefon verwenden

Schneller und effizienter Informationsaustausch sei es innerhalb des Gebaudes (zwischen den
Mitgliedern der Notfalleinsatzgruppe, des Gebaudeverwahrers und anderer Personen, die am

Notfallmanagement beteiligt sind) wie auch in Bezug auf die externen Helfer

.:.
" Yl )




Notfallplan laut Ministerialdekret vom 02.09.2021 und GvD. 81/2008 Seite 15/34

3.3

Mitglieder der Notfalleinsatzqgruppe

Aufgaben der MITGLIEDER DER NOTFALLEINSATZGRUPPE (Erste-Hilfe- und Brandschutz-

beauftragte):

Die Mitglieder der Notfalleinsatzgruppe nehmen die Notfallmeldung aus ihren oder bei Notwendigkeit

auch aus einem anderen Stockwerk entgegen und bewerten ihn:

e Beieinem festgestellten Fehlalarm: Abstellen des Alarms und Grund des Fehlalarms ermitteln und
beheben lassen

e Bei einem Notfall Durchfiihrung der folgenden Schritte (spezifische Tatigkeiten kdnnen spezifisch
einem Mitglied zugewiesen werden):

(o]

3.4

Wenn nicht automatisch erfolgt, Meldung des Notfalls an die zustédndigen Einheiten (z.B.
Feuerwehr, Rettung, Polizei)

Benachrichtigung aller Mitglieder der Notfalleinsatzgruppe (inklusive jenen des Stockwerkes,
von welchem der Notfall gemeldet wird) und des Gebaudeverwahrers

Aktivierung (wenn nicht automatisch erfolgt) des Raumungssignals (auf Anweisung der
Mitglieder der Notfalleinsatzgruppe oder des Gebaudeverwahrers)

Blockierung des Aufzuges im Parterre (auer es handelt sich um einen feuersicheren Aufzug,
der von Personen mit Beeintrachtigung verwendet werden kann)

Unternehmen einen ersten Eingriff am Ort des Geschehens mit den zur Verfligung stehenden
Mitteln (z.B. Brandléschung mithilfe des Feuerldschers sofern die eigene Gesundheit und
Sicherheit nicht gefahrdet wird)

Koordinierung und Uberwachung der Rdumung des Personals ihres Stockwerkes

Uberpriifung der Lokale ihres Stockwerkes (oder ihres Bereiches) auf vollstdndige Rdumung
Gewahrleistung der Evakuierung von Personen mit Einschrankungen und ev. notwendige
Betreuung

Schliefen der Haupthahne fiir Gas und Wasser

Lieferung aller notwendigen Informationen (z.B. Abwesenheit von Personen) an die Helfer
(Feuerwehrmanner, Rettungssanitater)

Abschalten des Stromes fiir das gesamte Gebaude (auf Anweisung der Feuerwehr)

Allen Mitgliedern der Notfalleinsatzgruppe ist die gelbe Kappe
bzw. Leuchtweste als Erkennungsmerkmal zur Verfligung
,/\ gestellt, die wahrend der Raumungsubung bzw. beim Notfall o
getragen wird. "

Notfallmanagement auBerhalb der Biirozeiten/Schultatigkeit

Folgende Situationen Es ist Personal
auBerhalb der Die Notfallmeldung wird wie folgt vorhanden, welches im
Burozeiten kdnnen durchgefiihrt Stande ist erste Eingriffe
vorkommen durchzufiihren

Durchflhrung von

Ja: Weilles Kreuz bzw.
Rotes Kreuz und internes

Veranstaltungen
Personal
Anwesenheit von
gll;z?lljr;ednvzre]rsonen e  Es wird der Alarm ausgelost Nein (aufler es arbeitet
g e  Es wird der Verwahrer verstandigt ausgebildetes Personal)

arbeitsbedingten
Notwendigkeiten

Anwesenheit des
externen
Reinigungspersonals

Nein (aufler es arbeitet
ausgebildetes Personal)
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3.5 Beistand fiir Personen mit Einschrédnkungen

Neben physischen bzw. motorischen Einschrankung (Gliedmallen oder Teile der oberen Gliedmalien
gelahmt; sensorisch: Augenverband, Ohrverband), die leichter zu erkennen sind, kann es auch
intellektuelle / kognitive Einschrankungen geben. Die Mitglieder der Notfalleinsatzgruppe sind darin
ausgebildet, bei der RGumung ein waches Auge zu haben und allen Personen, die Hilfe bendétigen, zur
Seite zu stehen.

Es sind keine Bediensteten mit Einschrankungen anwesend.

Im Gebaude kénnen externe Personen mit Einschrankungen (z.B. Blrger) anwesend sein.

Hilfestellung gegeniiber Rollstuhlfahrern oder Personen mit eingeschrinkter Mobilitat
(Beweglichkeit)
Um eine entsprechende Hilfestellung gegeniiber Personen

mit Einschréankungen und Personen mit eingeschrankter °
Mobilitdt (z.B. bei Verwendung eines Rollstuhls oder

anderer Hilfsmittel) zu garantieren, wurden koérperlich (]
geeignete Bedienstete fir die Beférderung von Personen mit ﬁ
Einschrankungen ausgebildet. Es handelt sich dabei um

folgende Bedienstete:
o I

Zum Beistand von Personen mit Einschrankungen siehe auch Anlage |I.

Hilfestellung gegeniiber Personen mit eingeschrianktem Sehvermégen oder Gehoér

Im Falle eines Notfalles begleiten ausgebildete Bedienstete die Personen
mit eingeschrianktem Sehvermégen bis zum Ausgang.

Personen mit eingeschrianktem Gehér werden durch ausgebildete
Bedienstete Uber die Notsituation informiert und bei Bedarf bis zum
Sammelplatz begleitet.

Es handelt sich dabei um folgende Bedienstete:
o I

Zum Beistand von Personen mit Einschrankungen siehe auch Anlage |.

Benutzung von Aufziigen
Die Verwendung der Aufzige ist bei Notfallen wie z.B. Brand und Erdbeben verboten.

MaBnahmen, um das Gebaude, das Biiro, den Arbeitsplatz fiir Personen mit Einschrankungen
zuganglicher zu machen

Folgende MalRnahmen wurden umgesetzt, um das Gebdude flr Personen mit Einschrankungen
zuganglicher zu machen:

e  Beseitigung von Mobilitdtseinschrankungen (z.B. Stufen) — NEIN

e Mobilitatserleichterung: Handlaufe auch auf horizontalen Wegen — NEIN

e  Taktile Sonderzeichen oder Blinker zur Orientierungserleichterung vorhanden — NEIN

e  Evakuierungsstihle fur Personen mit Einschrankungen vorhanden — NEIN

Ein Bericht mit den erforderlichen Eingriffsmalinahmen wurde dem zustandigen Amt zugeschickt — 2009
nach Erstellung des Brandschutzprogjektes sofern erforderlich von seiten der Gemeinde Eppan.
Solange die erforderlichen MalRnahmen nicht umgesetzt worden sind, werden folgende alternative
MafRnahmen ergriffen:

e  Periodische Ausbildung und Sensibilisierung der Mitglieder der Notfalleinsatzgruppe
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MaRBnahmen fir Mitglieder der Notfalleinsatzgruppe, um Personen mit Einschrankungen zu

unterstiitzen

Folgende Malnahmen werden umgesetzt werden, sollten Personen mit Einschrankungen im

Schulgebdude sein, um das Gebaude fur Personen mit Einschrankungen zugéanglicher zu machen:

e  Schulung speziell fir die Unterstiitzung von Personen mit Einschrankungen, insbesondere da es
sich um ein offentlich zugangliches Gebaude handelt = sofern notwendig

e Die Anwesenheit von Personen mit Einschrankungen wird den Mitgliedern der Notfalleinsatzgruppe
gemeldet =» sofern notwendig

3.6 Informationen zum Brandschutz fiir die Bediensteten
Alle Bediensteten haben eine angemessene Information zu den Grundregeln des Brandschutzes und
zu den anzuwendenden MafRnahmen im Brandfall erhalten (Ministerialdekrete vom 03.08.2015 (codice
prevenzione incendi), 01.09.2021 (decreto ,,Controlli), 02.09.2021 (decreto ,Gestione*) und 03.09.2021
(decreto minicodice).
Folgende Informationen wurden weitergegeben:
a) Brand- und Explosionsrisiken in Verbindung mit den allgemein ausgetbten Tatigkeiten
b) Brand- und Explosionsrisiken in Verbindung mit den spezifisch ausgelibten Aufgaben
c) In der Arbeitsstatte angewandte Brandschutz- und Brandverhitungsmalnahmen mit
besonderem Bezug auf:
a. Einhaltung der Brandverhitungsmaflinahmen und diesbezuglich korrektes Verhalten in den
Arbeitsstatten
b. Verbot des Benutzens des Aufzuges bei der Rdumung im Brandfall und Wichtigkeit, die
Brandschutztiren geschlossen zu halten
c. Offnungsart und Offnungsrichtung der Ausgangstiiren
d) Lage der Ausgange
e) Im Brandfall anzuwendende Prozeduren, im Besonderen:
a. Im Brandfall durchzufiihrende Aktionen
b. Betatigen des Alarmes
c. Durchzufihrende Prozeduren nach der Alarmierung und Raumung bis hin zum Sammelplatz
an einem sicheren Ort
d. Modalitat der Benachrichtigung der Feuerwehr
f) Die Namen der Mitglieder der Notfalleinsatzgruppe
g) Den Namen der Leiterin bzw. des Leiters des Arbeitsschutzdienstes
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3.7

Ausbildung aller Personen, welche zum Notfallmanagement gehoéren

Auflistung der Erste- Hilfe- und Brandschutzbeauftragten, sowie aller anderen Personen, welche in das
Notfallmanagement involviert sind (z.B. Verwahrer, Amtswart, welcher die Notrufnummer wahlt und
Personen, welche an der Ausarbeitung des Notfallplanes helfen). Alle aufgezahlten Personen haben
eine Ausbildung als Erste- Hilfe- oder Brandschutzbeauftragte. Das notwendige Attestat bezlglich der

technischen Eignung

liegt flur eine ausreichend grofle Anzahl

Notfallmanagement gehdren, auf.

der Personen,

welche zum

Das Ministerialdekret vom 02.09.2021 (decreto ,Gestione®) fihrt die Akteure an, die fiir das
Notfallmanagement in Bezug auf die Leistungsstufe notwendig sind. Die Leistungsstufe wird fiir neue
oder sanierte Gebdude bzw. wenn die Zweckbestimmung des Gebaudes oder nur einzelner
Raumlichkeiten umgewandelt wird, vom Planer definiert.
Fir alle anderen Gebaude setzt sich die Notfalleinsatzgruppe aus den Brandschutz- und Erste-Hilfe-

Beauftragten zusammen.

Leistungsstufe | + 1l + Il (fiir alle Gebaude): Mitglieder der Notfalleinsatzgruppe

Leistungsstufe | + 1l + 1l (fiir alle Gebaude): Mitglieder der Notfalleinsatzgruppe

Erste-Hilfe-Beauftragte
Auffrischungskurs nach

Brandschutz
Beauftrage

Berufsbild /

Selbstkiindigung 31.10.25

DT ] S ETE 10 Jahren notwendig A;Tg;f:::gfx:;sd:;fh el Telefonnummer Arbeit
emEl sea) neu ab Sj. 2022/23
_ ) Schulgebaude | Lehrperson
Alber Susanne GK - EH 29.11.2023 BS-GK 26.04.2023 Girlan Tel. 0471-665818
. BS-GK 27.09.2011 Schulgebaude | Lehrperson
Bauer Kunigunde GK - EH 06.10.2022 BS-Auffr. 28.03.2023 Girlan Tel. 0471-665818
. . GK - EH 16.12.2015 Schulgebdude | Verwaltungsangestellte
Eisenstecken Monika Auff. — EH 30.09.2025 n Mittelschule | Tel. 0471-662585
GK - EH 12.1.2010 BS-GK 30.03.2010 Schulgebaude | Lehrperson
Gamper Isabella Auffrischung 25.09.2020 | BS-Auffr. 15.10.2020 | Mittelschule | Tel. 0471-662585
. . BS-GK 25.03.2010 Schulgebsude | Schulwart
Giacomozzi Kurt i BS-Auffr. 08.02.2023 Girlan Tel. 0471-665818
GK - EH 22.10.2010
Heiss Werner Auffr. EH 04.05.2021 BS-GK 14.03.2013 Schulgebaude Lehrperson
(Regelung 10 Jahre verfallen | BS-Auffr. 28.09.2023 Mittelschule Tel. 0471-662585
wieder GK noch nicht in Kraft)
= _ ) Schulgebaude | Lehrperson
Kock Ursula GK - EH 16.11.2023 BS-GK 10.11.2025 an Frangart Tel. 0471-633052
. BS-GK 22.04.2009 Schulgebaude | Schulwart
Kompatscher Dietmar GK-EH29.11.2023 | gg Aufir. 27.09.2023 | Mittelschule | Tel. 0471-662585
i _ _ Schulgebaude | Lehrperson
Ladurner Jennifer GK - EH 27.02.2018 GS - BS 25.03.2025 Frangart Tol. 0471-633052
. GK - EH 04.11.2010 BS-GK 27.10.2010 Schulgebaude | Lehrperson
Moser Christine Auffr. EH 17.10.2022 | BS-Auffr. 02.10.2023 | Mittelschule | Tel. 0471-662585
Nock Doris Ursula GK — EH 06.11.2018 BS-GK 19.10.2017 Schulgebiude | Lehrperson
Wartestand 2025/26 T BS-Auffr. 09.04.2024 Mittelschule Tel. 0471-662585
BS-GK 14.03.2013
Nussbaumer Dietmar gﬁ: E: gg(ﬁgg;g BS-Auffr. BS 26.09.23 Schulgebaude Lehrperson
Leiter NFEG (wiodor GK da verfalen 10.1) | a0 mrt 00 04 porger>e"| Mitelschule | Tel. 0471-662585
GK —EH 18.01.2012 Brandschutz-Grundkurs
Oberhammer Gertrud Auffr. EH 02.12.2022 1 45 11 2016 Schulgebaude #errgzraon
Regelung 10 Jahre verfall DAL ranga el. 0471-633052
\(Ni:geeruglg nocr?nliﬂshﬁn aKrz?t) BS-Auffr. 27.09.2023
-- Schulgebdude | Schulwartin
Oberhdller Alberta GK - EH 16.12.2018 i Mittelschule | Tel. 0471-662585
i _ ) Schulgebaude | Lehrperson
Oberprantacher Simon GK - EH 19.10.2021 BS-GK 26.05.2021 Mittelschule | Tel. 0471-662585
: GK -EH Schulgebaude | Lehrperson
Perathoner Michael angemeldet 29.11.2024 | BS-GK12.09.2024 Mittelschule | Tel. 0471-662585
i _ ) Schulgebdude | Lehrperson
Pircher Markus GK - EH 29.11.2023 BS-GK 30.11.2023 Mittelschule Tel. 0471-662585
Pirpamer Karin Schulgebiude | Verwaltung
GK - EH 04.04.2025 i Mittelschule Tel. 0471-662585
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GK - EH 14.10.2010 Leh
. Auffr. EH 17.10.2023 Schulgebéude | Lehrperson
Pornbacher Stefan (Regelung 10 Jahre verfallen m Mittelschule | Tel. 0471-662585
wieder GK noch nicht in Kraft)
Schulgebdude | Lehrperson
Scharrer Alan an BS-GK 09.12.25an | \ieischule | Tel. 0471-662585
. Schulgebdude | Lehrperson
Schrott Christof GK - EH 29.11.2023 i Mittelschule | Tel. 0471-662585
GK - EH 20.01.2015
BS-GK 25.03.2010 Schulgebaude | Lehrperson
Tschurtschenthaler Andrea :rl:génEZIdet 13112024 | BS-AUTT. 28.03.2023 Girlan Tel. 0471-665818
Unterholzner Lisa GK — EH 27.06.2013 Schulgebaude | Lehrperson
ieder GK da verfallen 10 J. -
Mutterschaft 2025/26 e O dayerlen g ) | BS-CK 30032023 | Frangart | Tel. 0471-633052
GK - EH 22.10.2010 .
BS-GK 14.03.2013 Schulgebaude | Lehrperson
Walcher Roland GK-EH29.11.2023 | g5 Ayffr 02.10.2023 | Mittelschule | Tel. 0471-662585

(wieder GK da verfallen 10 J.)

Alle Beteiligten des Notfallmanagement des Gebdudes und die diesbeziiglichen Kontaktdaten
sind im Register der periodischen Kontrollen aufgelistet.

3.8 Raumungsiibun

Brandschutziibun

Die Rdumungsubung ist mindestens einmal jahrlich durchzufthren.
Die durchgefiihrte Raumungstibung wird mithilfe des Formblattes im ,Register der
periodischen Kontrollen“ dokumentiert.
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4.1 Notfall 1.1 — Verhaltensregeln bei einem Brand

411 Notfallmeldung
Jeder Bedienstete, der einen Brand oder Anzeichen daflr (z.B. Rauchentwicklung, Rauchgeruch)

bemerkt, muss dies einem Mitglied der Notfalleinsatzgruppe (des Stockwerkes) melden und folgende
Angaben machen:

ICH BIN FRAU/HERR
ICH RUFE AUS DEM BURO VOM STOCK AN
WAS IST PASSIERT (z.B. es wurde ein Brand bemerkt, es wurde Rauch bemerkt)

Wer den Notfall meldet, bleibt am Ort des Geschehens und darf sich bis zum Eintreffen des Mitglieds
der Notfalleinsatzgruppe des Stockwerkes nur soweit aus der Gefahrenzone entfernen, um seine eigene
Unversehrtheit zu gewahrleisten. AnschlieRend schildert er dem Mitglied der Notfalleinsatzgruppe die
Details der Situation.

41.2 Raumungssignal
Wenn das Mitglied der Notfalleinsatzgruppe die Raumung des Gebaudes notwendig erachtet, aktiviert

es das Radumungssignal.

Wenn das Personal folgendes Signal hort:

| Sirene |

(@1”))

missen alle Vorkehrungen zur Raumung des Gebaudes getroffen werden, indem die unten
angegebenen Verhaltensregeln befolgt werden.

4.1.3 Verhaltensregeln zur Rdumung des Gebaudes
¢  Ruhe bewahren

e  Daflir sorgen, dass alle anwesende Personen die Anweisungen befolgen
A

e Unverzuglich alle Téatigkeiten einstellen (z.B. Telefonat sofort beenden, Computer nicht
herunterfahren), ohne irgendetwas mitzunehmen mit Ausnahme des fir die eigenen Bedurfnisse
unbedingt Notwendigen (z.B. Brillen) und sich zur Tir des eigenen Biiros begeben
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Wenn der Fluchtweg frei ist:

Das Buro verlassen, indem die vorgegebenen Fluchtwege und die Anweisungen der Mitglieder der
Notfalleinsatzgruppe bis hin zum Sammelplatz befolgt werden

Alle Tiren hinter sich schlieRen, um eine Barriere gegen die Ausbreitung des Brandes zu schaffen
Den Aufzug nicht beniitzen (Ausnahme: Personen mit Einschrankungen durfen einen feuerfesten
Aufzug in Begleitung eines Bediensteten verwenden) — aus keinem Grund zuriickkehren — keine
Eigeninitiativen ergreifen

Personen, die sich in Gefahr befinden, nur dann helfen, wenn keine unmittelbare Gefahr fur das
eigene Leben besteht

Wenn der Sammelplatz erreicht ist, dem Mitglied der Notfalleinsatzgruppe des Stockwerkes Uber

Wenn man eingesperrt ist, oder wenn der Fluchtweq nicht begehbar ist (z.B. Rauchentwicklunqg):

Im eigenen Biiro bleiben (oder im Lokal, in dem man sich befindet)

So viele Tiiren wie méglich in Richtung des Feuers schlieRen und Offnungen und Ritzen mit - nach
Maoglichkeit nassen - Lappen zustopfen

Wenn von auBen kein Feuer oder Rauch kommt: die Fenster 6ffnen und die Aufmerksamkeit auf
sich ziehen

Wenn Feuer und Rauch von auBen kommen: Fenster schlieRen

Auf dem FuBboden liegend auf die Helfer warten (der Rauch steigt in die Hohe), die Atemwege mit
- nach Méglichkeit nassen - Taschentlichern schitzen.

41.4 Aufhebung des Alarms

Solange auf dem Sammelplatz bleiben (es ist untersagt in der Zwischenzeit z.B. Kaffee trinken zu
gehen), bis ein Verantwortlicher (z.B. Mitglied der Notfalleinsatzgruppe oder Verwahrer) die Aufhebung
des Alarms mitteilt (siehe Punkt 2.13). Anschlieend in die eigenen Buros zurtickkehren.




Notfallplan laut Ministerialdekret vom 02.09.2021 und GvD. 81/2008 Seite 22/34

4.2 Notfall 1.2 — Verhaltensregeln bei Vorhandensein eines Sprengkorpers (Bombenalarm)

4.21 Entgegennahme einer Bombendrohung

e  Wahrend des Telefonates ist mit dem Anrufer ausfuhrlich zu reden und wichtige Informationen sind
aufzuschreiben.
Den Anrufer moglichst nicht unterbrechen und versuchen, folgende Informationen zu erhalten:

e  Wann wird die Bombe explodieren?

e  Wo befindet sich die Bombe?

e  Wie sieht sie aus? Was flr eine Bombe ist es?
Noch wahrend des Anrufes soll versucht werden, Uber eine andere Telefonlinie Hilfe zu bekommen.

e  Telefonnummer notieren, falls am Display angezeigt s

e Verantwortliche benachrichtigen (z.B. Mitglied der Notfalleinsatzgruppe, — <
Gebaudeverwahrer)

e Das Gebaude nach dem Signal bzw. Anordnung der Rdumung verlassen

4.2.2 Auffinden einer Bombe

e Keine Annaherung an den Fundort

Gefundenes Objekt nicht bertihren bzw. nicht entfernen
Verantwortliche benachrichtigen (z.B. Mitglied der Notfalleinsatzgruppe, Gebaudeverwahrer)
Das Gebaude nach dem Signal bzw. Anordnung der Rdumung verlassen

4.2.3 Raumung des Gebaudes
Wenn das Personal folgendes Signal hort:

| Sirene |

@)

das Gebaude gemal den Verhaltensregeln zur RGumung des Gebdudes (siehe Punkt 4.1.3) verlassen.
Fur die Aufhebung des Alarms gelten die Punkte 2.13 und 4.1.4.

4.3 Notfall 1.3 — Verhaltensregeln bei Defekten an Anlagen (Gasaustritte, Explosionen,
Wasserschaden)

4.3.1 Notfallmeldung
Jeder, der einen Gasaustritt, eine Explosion, einen Wasserschaden oder irgendeinen anderen Defekt

an einer Anlage bemerkt, muss den Vorfall sofort einem Mitglied der Notfalleinsatzgruppe melden und
folgende Angaben machen:

ICH BIN FRAU/HERR
ICH RUFE AUS DEM BURO VOM STOCK AN
WAS IST PASSIERT (z.B. es hat einen Wasseraustritt in der Garage gegeben)

Die Person, welche den Vorfall meldet, verhindert, dass andere Personen die Gefahrenzone betreten,
es sei denn, dies wurde die eigene Sicherheit gefahrden. Anschlie3end schildert er dem Mitglied der
Notfalleinsatzgruppe die Details der Situation. Das Mitglied der Notfalleinsatzgruppe beurteilt, ob das
Gebaude zu rdumen ist.
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4.3.2 Réaumung des Gebaudes
Wenn das Personal folgendes Signal hort:

| Sirene |

@),

das Gebaude gemal den Verhaltensregeln zur RGumung des Gebaudes (siehe Punkt 4.1.3) verlassen.
Wenn es eine gréRere Explosion gegeben hat, wahrend des Verlassens des Gebaudes auf eventuelle
beschadigte Mauerwerkteile achten.

Fir die Aufhebung des Alarms gelten die Punkte 2.13 und 4.1.4.

4.4 Notfall 1.4 — Erdbeben

Bei Naturkatastrophen ist es sinnvoll, sich an die Anweisungen des Zivilschutzes zu halten, welche Uber
die Medien mitgeteilt werden (siehe hierzu auch die Anlage Il).

441 Allgemeine Informationen

e Unter TUrrahmen e Balkone

¢ Neben tragenden Wanden ¢ Neben Fenster

e Unter stabilen Tischen e Treppenhaus

e Neben grolRen, gut verankerten e Neben Gas-, Wasser-, Elektrizitatsleitungen,

Einrichtungsgegenstanden (z.B. Ofen
Schranke) in Kniestellung Aufziige
e Unterirdische Rdume

4.4.2 Verhaltensregeln wiahrend eines Erdbebens
Oberstes Gebot ist die Bewahrung von Ruhe, keine Panik entwickeln.

Falls man sich im Gebaude aufhalt:

e  So schnell wie mdglich sichere Platze (siehe oben angefiihrte Tabelle) aufsuchen und dort bleiben,
bis das Erdbeben aufhoért

e Auf keinen Fall neben Fenstern, auf Balkonen, im Treppenhaus, in Aufziigen, neben nicht
verankerten Mobelstiicken oder Regalen Schutz suchen

e Darauf achten, dass sich Deckenverkleidungen nicht ablésen

e Nicht aus héheren Lagen aus dem Fenster oder vom Balkon springen

e Beieiner grolRen Menschenansammlung den Drang zu TlUren meiden, da alle Personen aus Reflex
dasselbe machen wirden

. Personen, die sich in den Erdgeschossen bzw. Kellern aufhalten, missen das Gebaudes so schnell
wie moglich verlassen

Wenn man sich im Freien befindet:

e Einen Sicherheitsabstand zu Gebauden, Mauern, Stromleitungen, Gas- und Wasserleitungen sowie
StralRenlampen einhalten

e In engen Stralen, wie z.B. in Stadtzentren, ist es am besten, den nachsten Hauseingang
aufzusuchen, sofern dieses Gebaude nicht vom Erdbeben erfasst wurde, um nicht durch
herabfallende Gebaudeteile verletzt zu werden
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4.4.3 Verhaltensregeln nach einem Erdbeben (Rdumung des Gebdudes nach schwereren

Erdbeben mit moéglichen Schiden)
Ruhe bewahren und auf Nachbeben gefasst sein
Das Gebaude verlassen und dabei darauf achten, dass immer noch Mauerwerksteile, Dachbalken,
Ziegel usw. nachrutschen kénnten
Bei Einklemmung oder Verschiittung versuchen, sich durch Rufe bemerkbar zu machen
Initiative ergreifen und die anwesenden Personen (im Besonderen eventuelle externe Benutzer
und / oder Personen mit Einschrankungen) aus dem Gebaude begleiten
Verletzte Personen versorgen bzw. retten und bergen
Im Freien Sicherheitsabstand zu Gebauden einhalten, weil Nachbeben weitere Schaden
verursachen kdénnen; Tunnels und Briicken meiden
Anweisungen der Mitglieder der Notfalleinsatzgruppe oder der Einsatzkrafte befolgen
unnotige Telefonate (insbesondere Mobilfunk) mdglichst unterlassen, damit die Hilfsdienste nicht
behindert werden

Notfall 1.5 — Verhaltensregeln bei Uberschwemmungen / Murenabgingen

Ruhe bewahren

Sich von den unteren Stockwerken in die Oberen begeben bzw. im Besonderen eventuelle externe
Benutzer und / oder Personen mit Einschrankungen von den unteren Stockwerken in die Oberen
begleiten

Gebaude nicht verlassen, wenn die Umgebung komplett Gberflutet ist

Auf Einsatz der Rettungskrafte warten und auf eigene Position aufmerksam machen

Auf Evakuierung vorbereitet sein, wenn dazu Anweisungen gegeben werden (von den
Einsatzkraften oder von den Mitgliedern der Notfalleinsatzgruppe)
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Kapitel 4.6 fur den Schulbereich

4.6 Notfall 1.6 — Verhaltensregeln bei Vorfillen in Laboratorien / Praxisrdumen

4.6.1 Austritt von Gefahrstoffen im Allgemeinen

e  Mitarbeiter / Vorgesetzten informieren und die Gefahrenstelle sichern

e Produktkontakt vermeiden Y:’i’k ‘\

e Das Sicherheitsdatenblatt konsultieren; wenn mit geféhrlichen
Chemikalien gearbeitet wird, sich im Voraus Uber Erste-Hilfe und =
andere Maflinahmen informieren

e  Zur Beseitigung von ausgetretenen Produkten die zur Verfligung
gestellte personliche Schutzausrustung wie Handschuhe und
Schutzbrille tragen

e Eine Fachkraft fir genauere Informationen tber den Gefahrstoff kontaktieren

4.6.2 Austritt von fliissigen Produkten

) Das Fortflie3en verhindern

o Mit saugfahigem Material aufnehmen und gesetzeskonform
entsorgen, nicht wegspllen

. Bei Austritt von entziindlichen oder brennbaren Flissigkeiten,
Funkenbildung vermeiden, eventuelle erhitzte Metallteile sofort mit
Wasser kihlen; fir gute Belliftung sorgen

4.6.3 Austritt von Pulver und Granulaten

e Mit einem Staubsauger (der Uber einen geeigneten Filter verfigt (HEPA)) aufnehmen und in
verschlieBbare Behalter fiillen, nicht wegspllen

e  Verschmutzte Umgebung mit feuchtem Lappen reinigen, wobei die personliche Schutzausriistung
zu verwenden ist. Reinigungsmaterial und verunreinigte Verpackungen in verschlieRbare Behalter
fullen

4.6.4 Austritt von biologischen Wirkstoffen
Werden Untersuchungen an biologischen Flussigkeiten wie z.B. Blut oder Urin durchgefihrt, muss
davon ausgegangen werden, dass die Proben infiziert sein kdnnten.
e Die kontaminierte Flache sofort mit einem Bindemittel aufputzen, wobei man die persénliche
Schutzausristung zu verwenden ist (immer zwei Paar Handschuhe tragen!)
Den kontaminierten Abfall gesetzeskonform entsorgen
Anschlieend allgemeine Hygienerichtlinien anwenden (z.B. Hande griindlich reinigen)

4.6.5 Austritt von Gasen / Didmpfen

e Bei ungewolltem Austritt von Gasen, Dampfen oder —— ——
Schwebstoffen in gefahrlichen Mengen den betroffenen Bereich :‘ /, -
|
I

sofort raumen und ein Mitglied der Notfalleinsatzgruppe
verstandigen

e Die Turen des betroffenen Bereiches bzw. Raumes schlieRen

e Wenn mdglich, den Gasaustritt unterbinden (entsprechende
Absperrhebel oder Ventile schlie3en)

e
ey iy
-

4.6.6 Brand
Siehe Verhaltensregeln fir Notfall 4.1 - Brand

4.6.7 Erste Hilfe bei Kontakt mit Gefahrstoffen bzw. Vergiftungsfillen
e  Beim Kontakt mit der Chemikalie betroffene Person aus dem Gefahrenbereich bringen
e Angaben im Sicherheitsdatenblatt kennen und umsetzen
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Verunreinigte Kleidung und Schutzausriistung sofort ausziehen

Bei Hautkontakt sofort mit viel Wasser spilen (eventuell Notdusche betatigen), eventuell Arzt
hinzuziehen

Bei Augenkontakt sofort unter flieRendem Wasser oder mit Augenwaschflasche méglichst lange
spulen, anschlieRend sofort Arzt aufsuchen

Bei Einatmen gefahrlicher Dampfe, Stdube oder Brandgase sofort Arzt rufen. Betroffenen an die
frische Luft bringen und ausruhen lassen

Bei Verschlucken von Chemikalien sofort einen Arzt verstandigen. Der Person nur dann
Flissigkeiten verabreichen, wenn dies im Sicherheitsdatenblatt der verschluckten Chemikalie
vorgegeben wird.

Bei Bewusstlosigkeit die Person in die stabile Seitenlage bringen, mit dem Kopf nach unten
gewendet und sofort einen Arzt verstandigen.

Ein Mitglied der Notfalleinsatzgruppe oder einen Arzt kontaktieren, die Sicherheitsinformationen (H und
P-Satze), die Packung der Chemikalie, die Gebrauchsanleitung oder das Sicherheitsdatenblatt
vorlegen.

Bei Vergiftungsfallen sofort die Notrufnummer 112 alarmieren.

4.6.8 Erste Hilfe bei Kontakt mit biologischen Wirkstoffen

4.7

Arbeitskleidung ausziehen

Hande und kontaminierte Korperstellen waschen (bei einem Sachverstéandigen nachfragen mit
welchen Reinigungsmitteln)

Sich an das Labor fiir Mikrobiologie und Virologie (Sanitatsbetrieb Bozen) oder an die Erste-
Hilfestation fur eine Blutabnahme begeben und eine Untersuchung einleiten um eine eventuelle
Ansteckung zu dokumentieren

Meldung der Kontamination

Allgemeine Hygienerichtlinien anwenden

Notfall 1.7 — Verhaltensregeln bei einem medizinischen Notfall / Verletzung einer Person

Fihlt sich ein Bediensteter (oder eine externe Person) nicht wohl oder hat sich
jemand verletzt, ist umgehend ein Mitglied der Notfalleinsatzgruppe (Erste-Hilfe-

-
¢
i

T
W T Beauftragter) zu kontaktieren.
B
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Wer den Vorfall
Person, die sich
sich verletzt hat,

Mitglieds der
AnschlielRend
Mitglied der
Uber den Zustand
Mitglied der
(Erste-Hilfe-
entsprechende
vornehmen und
Benachrichtigung

entscheiden

MITGLIEDER DER
NOTFALLEINSATZGRUFPPE

meldet, betreut die
nicht wohl fihlt oder
bis zum Eintreffen des
Notfalleinsatzgruppe.
berichtet er dem
Notfalleinsatzgruppe
der Person. Das
Notfalleinsatzgruppe
Beauftragter) wird die
Erstversorgung
Uber die eventuelle
des Rettungsdienstes
(Notrufzentrale 112).
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5.1 Allgemeines zur Notfallmeldung

EINHEITLICHE NOTRUFNUMMER

\\ 112

ZU GEBENDE INFORMATIONEN

ICH BIN FRAU/HERR

ICH RUFE AUS DEM GEBAUDE AN
WAS IST PASSIERT (z.B. es ist ein Brand ausgebrochen, ein Rauchmelder hat den Alarm
ausgelost)
DAS GEBAUDE BEFINDET SICH IN DER STRASSE NR. IN

‘ KLAR UND RUHIG AUF EVENTUELLE ZUSATZLICHE FRAGEN DER HELFER ANTWORTEN ‘

5.2 Notfélle Brand, Vorhandensein eines Sprengkdrpers (Bombenalarm), Defekte an Anlagen
(Gasaustritte, Explosionen, Wasserschidden und Vorfille in Laboratorien / Werkstatten /
Praxisraumen

NOTFALLMELDUNG

Bei einem Notfall (Entstehen eines Brandes, Bombenalarm, Gasaustritt oder andere UnregelmaRigkeit)
wird dieser direkt von demjenigen, der den Notfall bemerkt, an ein Mitglied der Notfalleinsatzgruppe
gemeldet.

Ist eine automatische Meldeanlage (z.B. beim Ausbruch eines Brandes) vorhanden, scheint die
Meldung an einer zentralen Stelle auf, wie z.B. in der Portierloge oder im Sekretariat:

UBERPRUFUNG DER SITUATION
Nach der Meldung begibt sich das Mitglied der Notfalleinsatzgruppe (je nach Vorfall Erste-Hilfe- oder
Brandschutzbeauftragter) des betreffenden Stockwerkes vor Ort und bewertet die Situation.

e Das Mitglied der Notfalleinsatzgruppe (Erste-Hilfe- oder Brandschutzbeauftragter) meldet im
Sekretariat des Gebdudeverwahrers das Ausmald der Situation und die eventuell notwendigen
MaRnahmen (z.B. Einsatzkrafte / Rettungssanitater benachrichtigen, Gebaude rdumen usw.).

e Bei Notwendigkeit grenzt das Mitglied der Notfalleinsatzgruppe die Gefahrenzone ab und entfernt
alle Personen umgehend aus dem Gefahrenbereich.

e Bei Notwendigkeit wird ein Notruf an die externen Helfer getatigt, indem die Angaben der
schematischen Darstellung zur Mitteilung eines Notfalls befolgt wird.
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EINGRIFF IM NOTFALL

Das Mitglied der Notfalleinsatzgruppe kann einen Eingriff im Notfall mit den zur Verfiigung stehenden
Mitteln vornehmen, wenn es nicht gefahrlich fur seine eigene korperliche Unversehrtheit und die der
anderen ist (z.B. Verwendung des Feuerldschers).

REGELN ZUR RAUMUNG DES GEBAUDES

Wird das Signal zur Rdumung gegeben, koordinieren die Mitglieder der Notfalleinsatzgruppe die
Raumung des Gebaudes sowohl der Bediensteten als auch der anderen im Stockwerk seiner Zustandig-
keit vorhandenen Personen. Besonderes Augenmerk wird auf Personen mit Einschrankungen gelegt.

Wird das Signal zur Rdumung gegeben, muss das Mitglied der Notfalleinsatzgruppe bzw. andere
beauftragte Personen im Besonderen:

e  Sich erkenntlich zeigen (z.B. durch Tragen der gelben Kappe)

e Uberprifen, dass die Fluchtwege begehbar und die Tiiren sich leicht 6ffnen lassen

o  Spezifische die dem einzelnen Mitglied Gbertragene MalRnahmen durchfiihren:

o Den Aufzug ins Parterre fahren und ihn dort blockieren
o Bei Wasserschaden Haupthahne fur Gas und Wasser schlie3en
o Auf Anweisung der Feuerwehr Hauptschalter fur elektrischen Strom ausschalten

e Initiative ergreifen und die anwesenden Personen (im Besonderen eventuelle externe Benutzer)
zum sicheren Ort flhren

e Die abschlieRende Kontrolle der Lokale des Stockwerkes durchfiihren, um zu Uberprifen, dass
keine Personen eingeschlossen oder in Schwierigkeiten sind bzw. das Raumungssignal nicht
gehdrt haben

e Uberpriifen, dass die im eigenen Stockwerk vorhandenen Personen mit Einschréankungen die
vorgesehene Betreuung bekommen

e Das Gebaude verlassen, nachdem sich alle Anwesenden aus dem Gebaude entfernt haben und
sich zum Sammelplatz begeben

e Bei Ankunft am Sammelplatz, eventuelle Bemerkungen der Bediensteten des eigenen
Stockwerkes zu fehlenden, eingesperrten Personen im Gebaude oder Verletzten einholen

e Bei Ankunft der Feuerwehr, dem Einsatzleiter die Situation schildern und Uber eventuelle im
Gebaude eingeschlossene Personen berichten

AUFHEBUNG DES ALARMS
Siehe Punkt 2.13

5.3 Notfille Erdbeben, Uberschwemmungen, Murenabginge, Wasserschiden und
medizinische Notfalle / Verletzung einer Person

Bei Umweltkatastrophen gelten fur die Mitglieder der Notfalleinsatzgruppe grundsatzlich dieselben

Regeln, wie fir alle anderen Personen.

Folgende MaRRnahmen treffen aber insbesondere auf die Mitglieder der Notfalleinsatzgruppe zu:

e Bewertung der Situation, bei Notwendigkeit Verstandigung der
Rettungskrafte

e Bei einer Rdumung das eigene Stockwerk / den eigenen Bereich \
Uberprifen, um die Anwesenheit von Personen ausschlielen zu
kénnen

e Verletzte Personen versorgen bzw. retten und bergen

e Bei Ankunft der Einsatzkrafte die Situation schildern und Uber
eventuelle vermisste Personen berichten

Bei Naturkatastrophen und damit verbundenen gro3en technischen Unféllen (z.B. Chemieunfall) ist es
sinnvoll, sich an die Anweisungen des Zivilschutzes zu halten, welche ber die Medien mitgeteilt werden
(siehe hierzu auch die Anlage Il).

Nach einem Notfall ist es unerlasslich die vorher bestehende Situation wieder unverzuglich herzustellen.
Ist dies nicht mdéglich, sind der Notfallplan und ev. auch der Sicherheitsbericht entsprechend zu
aktualisieren.
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Mithilfe der Person mit Einschrankungen (Mitglied der Notfalleinsatzgruppe)
Grundsatzlich immer versuchen, die Person mit Einschrankungen beim Abtransport mit einzubeziehen
und sie, im Bereich ihrer Mdglichkeiten, zur aktiven Mithilfe ermutigen.

Die als “Transport auf den Schultern“ oder “Transport auf dem Riicken” bezeichnete Technik, bei
welcher der Helfer die hilfebedirftige Person auf seinen Schultern ablegt, kann zu einem ibermafligen
Druck auf den Brustkorb und den Unterleib und damit moglicherweise zu Transportverletzungen fiihren.
In diesem Sinne wird von dieser Technik auch fir den Transport einer Person mit voriibergehenden
Einschrankungen abgeraten.

e Die Arme der Person vor dem Rumpf positionieren,
indem die Ellenbogen angewinkelt und die
Unterarme gekreuzt werden.

e  Mit den Handen unter die Schultern fahren und die
Unterarme im Bereich der Ellenbogen festhalten.

e Den gesamten Arm-Schulterbereich und damit den
gesamten Rumpf anheben.

Bei einem einzigen Helfer erfolgt dieser Vorgang,
nachdem sich der Helfer im Ricken der hilfsbedirftigen
Person positioniert hat. In diesem Fall ermdéglicht diese
Grifftechnik auch eine Einschrankung der
Armbewegungen, die bei Anwendung anderer Techniken
den Abtransport stéren kdnnte.

Sind die Helfer zu zweit, stellen
sie sich seitlich der
abzutransportierenden Person
auf.
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TRANSPORTTECHNIKEN

Transport durch eine Person

Das Anheben im Arm ist die
bevorzugte Methode fir den
Transport einer Person, die keine
Kraft in den Beinen hat, aber doch
mithelfen kann.

Dieser Transport gilt als sicher,
wenn der Getragene viel weniger
wiegt als die Person, die ihn im Arm
halt. In diesem Fall ist es notwendig,
die zu transportierende Person
mithelfen zu lassen. Sie st
anzuhalten, den Arm um den Hals
des Helfers zu legen, um das auf die
Arme abgelegte Gewicht zu
verringern.

Diese Technik ist dann als
wirkungsvoll zu betrachten, wenn
eine Person zu transportieren ist,
welche die Beine nicht benutzen,
aber auf jeden Fall mithelfen kann.

i sy " <.
Zwei Helfer stellen sich seitlich von der zu transportierenden Person auf
Die Helfer nehmen deren Arme und legen sie um ihre eigenen Schultern
Anschliel3end fassen sie den Arm des Partners am Riicken der zu transportierenden Person
Und schlieRen die Arme unter den Knien der hilfebedurftigen Person, wobei einer den Puls des
anderen Helfers festhalt
Beide Helfer missen sich nah am zu Transportierenden nach vorne beugen und die Person mit
koordinierten Aktionen anheben, damit die Last auf beiden Helfern gleichmaRig verteilt ist
Nachdem die hilfebedurftige Person angehoben ist und die Transportbewegung begonnen hat,
muss ein leichter Druck auf den oberen Teil des Koérpers der zu transportierenden Person
ausgeulbt werden, damit diese so gerade wie mdglich bleibt und damit einen Teil des Gewichtes
von den Armen der Helfer genommen wird.
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Transport durch zwei Personen in engen Bereichen

Manchmal ist der zu passierende Durchgang
S0 eng, dass zwei nebeneinander aufgestellte
Personen nicht durchkommen. In diesem Fall
wird die hier abgebildete Transporttechnik
empfohlen.

Der hinten postierte Helfer hat einen Kreuzgriff
durchgefiihrt, wahrend der Helfer vorne die
Person zwischen Knie und GesaR festhalt. Die
Technik ist auf jeden Fall mit Vorsicht
anzuwenden, da der geneigte Kopf zu
Atembeschwerden filhren kann. Die teilweise
verengten Atemwege machen diese Position
fur den zu Transportierenden kritisch. Diese
Transporttechnik ist demnach ausschliellich in
den kritischen bzw. engen Bereichen
anzuwenden.

Transport durch Nachschleifen

e

Verfigt der Helfer nur mehr
Uber wenig Kraft, erlaubt ihm
diese Transporttechnik einen
grof3en Teil des Gewichtes der
zu transportierenden Person
auf den Boden abzulegen. Ein
grolRer Vorteil dieser Technik ist
auch, dass sehr enge und
niedrige Durchgange passiert
werden kénnen.

Techniken fiir den Beistand von Personen mit Einschrankungen am Gehor

Beim Beistand von Personen mit dieser Einschrankung, muss der Helfer auf Folgendes achten:

e Um dem Gehérlosen ein gutes Lesen der Lippen zu ermdglichen, darf A g E e
die Distanz bei der Unterhaltung nie mehr als 1,5 Meter betragen. -

. Das Gesicht des Sprechenden muss gut beleuchtet sein, damit ein

Lippenlesen moglich ist.

e  Beim Sprechen, den Kopf ruhig halten. Wenn mdglich, sollte der Kopf

des Sprechenden auf Augenhdhe des Gehdrlosen sein.
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Deutlich sprechen, aber ohne zu Ubertreiben, indem auf eine klare
Aussprache geachtet wird: das Lippenlesen basiert auf eine klare
Aussprache.

schnell, aber auch nicht zu langsam.
Wenn maglich in kurzen, einfachen und kompletten Satzen sprechen, die

Die Geschwindigkeit des Gesprachs muss mittelmaRig sein: nicht zu ((l

in normalen Tonfall auszusprechen sind (schreien ist nicht nétig). Nicht
kindlich sprechen, sondern vielmehr das Hauptwort des Satzes
hervorheben, und zum Thema passende Gesichtsausdriicke einsetzen.
Nicht alle Klange der Sprache sind an den Lippen abzulesen: dafur
sorgen, dass die gehdrlose Person alles Mdgliche aus den Lippen sehen
kann.

Wenn Personennamen, Ortschaften oder ungewohnte Begriffe verwendet
werden, ist das Lesen der Lippen sehr schwierig. Versteht die gehoérlose
Person die Nachricht trotz aller Anstrengungen nicht, nicht ungeduldig
werden, sondern das Wort in Druckschrift aufschreiben.

Die gehdrlose Person kann unter Umstdnden auch dann nicht alles
verstehen, wenn sie ein Horgerat tragt. Auch in diesem Fall alle soeben
angefiihrten Sprachregeln befolgen.

Fir eine gehorlose Person ist es schwer, ein Gesprach in der Gruppe oder

daflir zu sorgen, dass zumindest die grundlegendsten Argumente durch

)

4

q

eine Besprechung ohne eigenen Erklarer zu verfolgen. Es ist deshalb '

das Lesen der Lippen verstanden werden, indem einfache Wérter und
Satze mitgeteilt und durch natirliche Gesten begleitet werden.

Techniken fiir den Beistand sehbehinderter Personen

Beim Beistand von Personen mit dieser Einschrankung, muss der Helfer auf Folgendes achten:

Darauf aufmerksam machen, dass man anwesend ist; deutlich und
verstandlich sprechen, sobald man ins Umfeld der hilfsbedurftigen Person
kommt.

Normal und direkt zum Gesprachspartner sprechen, ohne zu schreien oder
eine dritte Person einzuschalten, indem der Vorfall und die reale
Gefahrensituation beschrieben wird.

Sich nicht davor firchten, Worter wie “sehen”, “schauen” oder “blind” zu
verwenden.

Hilfe anbieten und zulassen, dass die hilfebedirftige Person erklart, was sie
bendtigt.

Die durchzuflihrenden Handlungen im Voraus beschreiben.

Die Person soll sich leicht am Arm oder an der Schulter festhalten und sich
fuhren lassen (sie kann auch entscheiden, etwas nach hinten versetzt zu
gehen, um die Reaktion des Kérpers auf Hindernisse bewerten zu kédnnen).
Langs des Wegverlaufes ist es notwendig, laut auf vorhandene Treppen,
Turen und andere eventuelle Situationen und / oder Hindernisse aufmerksam
Zu machen.

Bei der Aufforderung an einen Blinden, sich zu setzen, den Arm der Person
zuerst zur Rickenlehne des Stuhls fliihren, damit sie sie berthren kann.

Sind mehrere Personen mit derselben Einschrankung zu fiihren, sie anweisen,
sich gegenseitig an den Handen zu halten.

Sobald man im Freien oder an einem sicheren Ort ist, sicherstellen, dass der
Hilfsbedlrftige nicht alleine gelassen wird, sondern bis zum Eintreffen der
Einsatzkrafte unter anderen Personen bleibt.
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Sirenensignale

Die Alarmierung der Bevdlkerung erfolgt mittels der Sirenensignale.

@),

Die anschlieBenden Informationen und Verhaltensregeln werden z.B. durch Radiosender verbreitet. Der

Warndienst ist rund um die Uhr im Einsatz.

Die Sirenensignale kommen u.a. bei folgenden Zwischenfallen zur Anwendung:

=) Vermurungen
= Hochwasser
= Erdbeben
=) Chemieunfille

= GroRbrinde

1 Minute
an- und abschwellender Heulton

SIGNALE BESCHREIBUNG
ZIVILSCHUTZALARM
M/\A/\ Eine Minute auf- und abschwellender

Heulton ohne Pausen

FEUERWEHREINSATZ
T sk T ek
itk i i 5 0

CNC N\

3x 15 Sekunden
gleichbleibender Dauerton

Dauerton 3x15 Sekunden mit
Unterbrechung 2x7 Sekunden

FEUERWEHRPROBE

Q 15 Sekunden

Jeden Samstag um 12.00 Uhr
Dauerton von 15 Sekunden

ENTWARNUNG: Gefahr ist vorbei

N

1 Minute
gleichbleibender Dauerton

1 Minute gleichbleibender Dauerton

WARNUNG: Gefahr naht

3 Minuten
gleichbleibender Dauerton

3 Minuten gleichbleibender Dauerton
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